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Laboratorium Badania Wody i Sciekow

Goleniéw, 9.11.2020

Sprawozdanie z badan nr 2010/11/2020

|

INazwa, adres Klienta — nr zlecenia Wodociggi Zachodniopomorskie Spotka z 0.0.  Oddziat

Terenowy w Goleniowie — 1/2020

Cel badania Badanie w obszarze regulowanym prawnie
Numer laboratoryjny prébki 2217/01/2020
Wodocigg — miejscowosé, gmina LAKA gmina Stepnica

Miejsce pobierania — Laka Stacia Uzdatniani Wod Kt pob d
[ Punkt pobierania gka Stacja Uzdatniania Wody — punkt poboru wody

| uzdatnionej — wyjscie na sie¢

[Rodzaj probki Prébka wody uzdatnionej
—, , 3 Laboratorium Andrzej Dziadek
Pobierajacy probke . - —
| Zleceniodawca -
Metoda pobierania - PN ISO 5667-5:2017-10 4
Data pobierania prébki o 2.11.2020 ]
|Data dostarczenia probki do laboratorium 2.11.2020
Data rozpoczecia badan | 2.11.2020
Data zakonczenia badan ' 3.11.2020
B o | Stan probki w chwili dostarczenia do laboratorium oraz do zakonczenia badan nie budzi
Uwagl (stan prébki) zastzezen
- Wartokci parametryczne zgodnie
Nazwa oznaczenia Metoda Jednostka | Wynik + Nm’f‘?‘m # Rozp. Ministea Zdrowin z dn.
osc 7.12.2017.
akeceptowalna przez konsumentéw i
Mgtnosé PN-EN ISO 7027-1:2016-09 ~ NTU 0,21 +£0,04 bez nieprawidiowych zmian.
L — : Zalecany zakres wartoscido 1,0
Amonowy jon | PN-ISO 7150-1:2002 *% mg/l 0,43 £ 0,08 0,50
B R PB-10 wyd. 1 z dn. 6.08.2016. na podstawic o B ]
Mangan testu Hach Lange LCW 032 ** ne/l e 30
Zelazo PB-04 wyd. 4 z dn. 14.10.2014 na podstawie ug/l <50 200

metody Hach Lange 8008 %
* podana nicpewnoséé jest nicy ‘i rozszerzong, obliczony z zastosowaniem wspdiczynnika k-2 przy prayjetym poziomie prawdopodabicistwa P = 95 %, Niepewnosc rozszerzona
obejmuje pobieranie probki i wykonanie analizy.

Metody badmvcze oznaczone w tym sprawozdaniu literami: A - akredytowane, N nieakredytowane, 7 - zatwierdzone przez PPIS w Goleniowie Decyzja Nr NHK.9020.2.19.2020 z dnia
6.10.2020r.

- wyniki badan odnosza si¢ wytgcznie do badanej probki

- sprawozdanie z badan moze by¢ kopiowane wylacznie w catosci

- klient ma prawo do ztozenia reklamacji w terminie do 14 dni od daty potwierdzenia przyjgcia lub daty wystania sprawozdania
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